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Skupinovy vodovod Bohdalov - urdeni mirnjtho hygienickaho limitu pro ukazatel acetochlor ESA -
relevantni metabolit pesticidni latky — zpréva o postupu pii realizacl napravnych opatieni

Orgén ochrany vefejného zdravi — Krajska hygienickd stanice kraje Vysotina se sidiem v Jihlavé, uzemni
pracovisté Zdar n. §. - vydal dne 13, 2. 2017 rozhodnut! &j.: KHSWVI01128/2017/ZRIHOK/Mal, kde uréll pro
doddvenou pitnou vodu ve skupinovém vodovodu Bohdalov mirndjsi hyglenlcky limit pro ukazatel
acetochlor ESA ve vidi 1 pg/l na dobu od 13. 2. 2017 do 13. 2. 2020.

Urfen! mimajsho hyg. limitu je vazano spinénim stanovenych podminek:

1. K 31.12. kazdého kalendafniho roku doloZi provozovatel skupinovaho vodovodu Bohdalov na Krajskou
hygienickou stanici kraje Vysofina se sidlem v Jiklavé pisemnou zprévou o postupu pfi realizaci
napraviych opathenl,

2, Delbérateld v zasobované oblasti, kterou je skupinovy vodovod Bohdalow, budou pfimébenym zpasobem
informovani o vyskytu relevantniho metabolitu pesticidni latky acetochlory ESA,

W uvedeném rozhodnutl je dale stanoweno:

- Behéma kontroly jakosti pitné vody: &etnost laboratorni kontroly jakosti pitné vody v souladu s vyhladkou
#. 25212004 Sh.. kierou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a tetnost a rozsah
kontroly pitng vody, ve znénl pozdéjsich predpist. Cetnost kontroly piné vody pro ukazatel acetochior
ESA se stanovuje pro obdobi roku 2017 na 12x roéné s tim, Ze odbéry budou rovnomerné roziozeny
tak, aby bylo jejich stanoven| provedenc 1x za mésic, a ddle pro obdobi let 2018 a 2019 na 4x rolng
g tim, Ze odbéry vzorkd butou revnomémé rozicZeny 1x za 3 mesice.

- Souhm planu nezbyinych opatfeni véetné Sasowvého rozvrhu praci: béhem tHletého obdobi bude
dosaZeno napravy pfipojenim daliéiho zdroje vody, kieré rowné2 vyfes! kapacitni nedostatetnost
soutasného zdroje, nebo instalovéna technologie k Gpravé vody zachycujici pesticidni latky.

Vzhledam k uvedenym podminkam rozhodnutl uvadime nasledujici informace

Odbératele v zasobované oblasti skupinového vodovodu Bohdalav byli informovdnt o vydaném rozhodnuti
a o vyskytu relevantniho metabolitu pesticidni 1atky acetochlore ESA v pitné vodé oznamenim v mistnim
rozhlase a na (fednich deskach, pfipadnd www strankach pfislugénych obel {méstys Bohdalov, obec Brezl
nad Oslavou, obec Pokojov & obec Kotlasy), soudasné je tato informace zvefejn&na i na www strankach nasi
spolecnosti (www. voderenska. ozl
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Toto prvni obdobl platnosti mirnéjgihe hygienického limitu pro ukazatel acetochlor ESA bylo raméfeno na
monitorovani stavu, shroma2dovani informaci a hiedani meznych fesan! napravy souasného stavy,
Provadélo se sledovani acetochlory ESA vdoddvang vodd v mésidni detnosti, Wysledky jsou shrnuty
v phloZené tabulce & grafu. Z naméfenych vysledkd Ize pozoroval urdity pokles koncentrace acetochloru
ESA v dodavane vodé a fo pledevSim v obdabi po roztan snéhu v Gnoms 2017, Od té doby se udriuje obsah
acetochloru ESA na drovni kolem 0.2 pol.

Dale jsme zjidtovali pivod acetochloru ESA v podzemni votd v idlo lokalité prostfednictvim podnétu
podaného na Ustiedni kontrolini a zku$ebn! Ustav zemadisky (UKZUZ), Na zdkladé nageho podnétu proved|
UKZUZ kontroly hospodalen! na pidnich blocich nalézajicich se v okoli prameniété, UKZUZ provedi kontroly
u sedmi subjektl hospodaficich na pfedmétnych dilech pldnich blokd (DPB) a na z&kladd zéznami
o pauziti pfipravkd na ochranu rostlin (POR) zistil, e u jednoho zem&délského subjekiu na dvou DPE byl
pouZit piipravek s utinnou latkou acstochlor (1x v roce 2007, 1x v roce 2008). U ostatnich subjekil nebyly
po roce 2010 pouZity pripravky na ochranu rostlin 8 U&innou [Atkou acetochlor. Pfehled kontrol UKZUZ
a vysiedky kontrol na jednotlivych podnich blocich uvddime v pliloze. Pro nazornost jsou padnl bloky, kde
byla Zjisténa aplikace acelochloru zobrazeny v pfilodend sltuaci. Z vyjadfen| UKZUZ Odbory pripravkd
na ochranu rostlin vyplyva, ze vyskyt toxikologicky relevantniho metabolite acetochlor ESA v podzemnich
vodach je zplisoben zatizenim pidy po zjidténém dfivéjsim poutivan! pPlpravkl s Géinnou Iatkou acetachlor.

Za Udelemn zajisténi dostatelndho mnoZstvi | kvality pitné vody pro skupinovy vodovod Bohdalov byl
zpracovan projekt hydrogeclogického priziumu na Bech lokalitdch v okoll Bohdalova, V soutasné dobs je
i uzaviena smiouva na provedeni hydrogeologickéhe prizkumu, kiery spoéiva ¥ provedani thech
vertikalnich writd k jimani podzemnl vody a v provedeni ferpacich zkoudek na téchto vriech viaind
vyhodnacent jakosti vody. Hydrogeologicky prizkum by ma| probshnout v prenim &tvrtlet! roku 2018

Fodle vysledkd ziskanych =z hydrogeclogického priizkumu se bude rozhodovat o daldich krocich
a opatfenich, jejichZ cllem je zajifténi dostateéného mnoZstvi a jakost pitné vody pro skupincwvy vodovod
Bohdalow,
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Priloha

1} Graf - Skupinovy vadovod Bohdalov - mnostvi acetochlonu ESA v doddvans vodé
2} Skupmovy vodovad Bohdaloy - prehled vysledkl stanoveni acetochlornu ESA

3) Priloha k Viyjadfeni UKZUZ - podnét VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as,
4]  Sitvace vodovodd s oznadenymi dily podnich blokd, kde byl aplikovan acetochlor

Ma v&domi

1) Swaz vodovod Bohdaloy, Bohdaloy 250, 592 15 Bohdaloy

2} Méstys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov

3) Obec Pokajov, Pokojov 9, 592 14 Nove Vasell

4)  Obec Bfezl nad Oslavou, Biezi nad Oslavou 47, 592 14 Nové Vesell
5) CObec Kotlasy, Koflasy 31, 59214 Nové Veseli

6) WAS, provoz vodovod( Velké Mezifici



